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Zatacznik nr 2 do Umowy Nr................ /2017
na swiadczenie ustug w zakresie przeglgdow i
konserwacji instalacji klimatyzacyjno-
wentylacyjnej wraz z urzqdzeniami w budynku
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Zakres prac
Zakres czynnosci wchodzgcych w sktad przeglgdu
agregatu wody lodowej
kontrola zabrudzenia parownika — wymiennika
kontrola zabrudzenia skraplacza
kontrola poprawnej pracy presostatéw freonowych HP i LP /typu on/off
kontrola poprawnych wskazan presostatéw freonowych HP i LP /liniowych
kontrola pradéw wentylatoréw skraplacza
kontrola praddéw sprezarki badz sprezarek
kontrola stanu oleju w sprezarkach
kontrola cisnien sprezarek
kontrola pracy zaworu przekierowania o ile jest uktad wyposazony w takie

. kontrola poprawnej pracy zawordéw rozpreznych
. kontrola pomp wymuszajgcych

. kontrola czujnika przeptywu

. kontrola i mycie filtréw wody lodowej

. kontrola wizualna instalacji elektrycznej

. kontrola wizualna instalacji sterownicze;j

16.

kontrola wizualna krotcy potgczeniowych

Po dokonaniu przeglagdu mozna przystapi¢ do prac serwisowania agregatu wody lodowej ewentualnie
rozpocza¢ naprawe, jesli oczywiscie urzadzenie jest w awarii.

ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH PODCZAS PRZEGLADU TECHNICZNEGO URZADZEN
WENTYLACYINYCH.

£ 00

10.

11.

Prace obejmuja:

przeprowadzenie czynnosci kontrolnych central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych
podczas pracy,

przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wentylatorow i zespotéw napedowych
wentylatoréw, elementéw mocowania wentylatoréw i zespotéw napedowych wentylatorow,
tozysk, két pasowych i ich elementéw mocowania, przepustnic powietrza oraz pomp
obiegowych wody grzewczej i/lub lodowe;,

przeprowadzenie kontroli uktadu automatyki,

wykonanie czynnosci sprawdzajgcych potaczen elektrycznych w rozdzielnicy automatyki,
wykonanie czynnosci sprawdzajgcych nastaw i poprawnosci dziatania urzadzen, aparatéw i
elementéw zabezpieczajgcych,

wykonanie czynnosci sprawdzajgcych poprawnos¢ dziatania urzagdzen sygnalizacyjnych,
sterujgcych i wykonawczych,

wykonanie ogledzin potaczen wyréwnawczych, uziemiajacych aparatéw nawiewnych
wentylatoréw i kanatéw wentylacyjnych; ciggtosé przewoddw wyrédwnawczych i uziemien
urzadzen,

wykonanie czynnosci kontrolnych stanu potaczen przewodéw z koricéwkami kablowymi w
urzadzeniach,

dokonanie ogledzin stanu potgczen przewoddw urzgdzen aparatéw nawiewnych z silnikami
wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi, pomiedzy kanatami wentylacyjnymi,

dokonanie ogledzin stanu przewoddw uziemiajgcych z zaciskami urzadzen aparatow
nawiewnych

wykonanie czynnosci sprawdzajgcych stanu zabrudzenia filtrdw powietrza urzadzen,




12. wykonanie czynnosci kontrolnych oraz weryfikacyjnych urzadzen, podzespotdw, czesci i
elementow,

13. prace konserwacyjne (smarowanie, czyszczenie filtrow),

14. wykonanie czynnosci wymiany filtréw,

15. Wykonanie czynnosci kontrolnych centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej podczas
pracy po przeprowadzonych czynnosciach konserwacyjnych,



