Warszawa, dnia 27.06. 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE MAiP/1/ZP/2017

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zapraszé do ztozenia oferty cenowej na wykonanie zadania o szacunkowej
wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej 30.000 EURO;

Swiadczenie ustug w zakresie kompleksowej obstugi i konserwaciji instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej wraz z
urzgdzeniami w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

1 ZAMAWIAJACY
1. Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, NIP: 526-025-00-15, REGON: 000646736,
2. Komérka organizacyjna: Dziat Administracyjno —Gospodarczy
3. Osoba do kontaktu: lwona Maruszewska, tel.(22) 629-92-24 wew. 120,
e-mail : iwonamaruszewska@ muzeumazji.pl
Il OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest: $wiadczenie ustugi w zakresie przegladéw i konserwacji instalacji
klimatyzacyjno-wentylacyjnej wraz z urzadzeniami Lennox w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

2. Wszystkie czynnodci przegladdw konserwacji urzadzern nalezy wykonywaé zgodnie ze wskazéwkami
producentéw urzadzen, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i odbioru z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw BHP i PPOZ dla tego rodzaju prac.

3. Czestotliwos¢ wykonywanych przegladéw okresowych dla urzadzeri chtodniczo-wentylacyjnych, wymienionych
w zataczniku nr 1 to:

a. centrale wentylacyjno-nawiewne — co 6 miesiecy,
b. agregaty wody lodowej — co 6 miesiecy,
c. klimakonwektory — co 6 miesiecy.

4. W ramach umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania przegladéw i konserwacji oraz wszelkich
czynnosci niezbednych do utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzer instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w celu umozliwienia ich statej i prawidtowej pracy.

5. W koszt okresowych przegladéw konserwacyjnych Wykonawca wliczy koszt dojazdu oraz koszty niezbednego
sprzetu do swiadczenia ustugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest roéwniez do sporzadzania i przekazywania Zamawiajgcemu ekspertyzy
w przypadku niesprawnosci urzadzenia lub systemu.

7. Przeglad instalacji uznaje si¢ za zakoriczony i zaakceptowany po sporzadzeniu i przyjeciu przez obie Strony
protokotu wykonania przegladu.

8. W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowigzuje sie do ustalenia przyczyny awarii urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych i usuniecie jej.

9. W przypadku koniecznosci wykonania naprawy awaryjnej Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu oferta na
zakup czesci eksploatacyjnych oraz okresla czas niezbedny do usuniecia awarii.

10. Wszelkie czgsci zamienne, materiaty eksploatacyjne, filtry, paski beda odrebnie ptacone przez Zamawiajacego
na podstawie przedfozonych ofert.

1l TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Zaméwienie bedzie wykonywane przez okres 12 miesigcy zgodnie z projektem umowy.
\TA WARUNKI FINANSOWE ROZLICZENIA REALIZACJI ZADANIA:

1. TERMIN PLATNOSCI - 21 dni od daty otrzymania prawidtowo sporzadzonej i dostarczonej faktury VAT.

2. PtATNOSC - na podstawie wystawionej faktury wraz z przeprowadzonym przegladem urzadzen
klimatyzacyjno-wentylacyjnych. W przypadku zakupu czesci eksploatacyjnych, ptatnosé bedzie realizowana po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego oddzielnego Zaméwienia na podstawie wystawionej faktury.

V. GWARANCIA NA UStUGI — 6 miesiecy
V.  WYKAZ DOKUMENTOW , KTORE NALEZY DOtACZYC DO OFERTY:
1. FORMULARZ OFERTY - sporzadzony wg. zatgczonego szablonu, wypetniony i podpisany.
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POTWIERDZENIE DOSWIADCZENIA | WIEDZY - przedfozenie wykazu ustug zgodnych z zapytaniem ofertowym
wraz z przedtozeniem dokumentéw (kserokopii uméw lub innych dokumentéw potwierdzajacych okres
realizacji ustugi oraz zakresu prac) wykonanych w okresie nie mniej niz 10 lat.:

3. Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, iz dysponuje ponizszymi uprawnieniami

i certyfikatami: _‘

a. posiadanie aktualnego (tj. waznego na dzieh sktadania ofert) $wiadectwa kwalifikacyjnego uprawniajace
do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napigciu do 1 kV;- zgodne z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r(Dz.U.nr.89 poz.828 i Nr 129.poz. 1189 oraz z 2005 r.
znr.141 poz.1189)

b. posiadanie aktualnego (tj. waznego na dzien sktadania ofert) $wiadectwa kwalifikacyjnego uprawniajace
do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie eksploatacji sieci i instalacji cieplnej wraz
z urzadzeniami pomocniczymi, o przesyle powyzej 50 KW, urzadzen klimatyzacji i chtodniczych o mocy
powyzej 50 kW,

c. posiadanie odpowiednich certyfikatéw zgodnie z ustawa o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa
oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych zgodnie z Dz.U z 2015 poz.881.

d. dokumentu autoryzacyjnego dla urzadzen klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych firmy Lennox.

4. Aktualny KRS lub CEID, NIP, REGON.
PEENOMOCNICTWO-do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferte sktada petnomocnik.
6. Ocena spetnienia w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg /,spetnia”/”niespetnia” w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawce. Nie spetnienie chociazby jednego
warunku skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.
VIL. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca ma prawo ztozyé tylko jedng oferte.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych oraz czesciowych.
3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim; wskazane jest by byta sporzadzona na komputerze lub
niescieralnym atramentem. Zamawiajgcy wyraza zgode na ztozenie oferty w postaci elektronicznej.
4. Oferta i zatgczniki do oferty musza byé podpisane przez upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.

a) W przypadku sktadania dokumentéw w formie kopii, musza one byé poswiadczone za zgodnoéé
z oryginatem przez upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.

b) Poswiadczenie za zgodno$é z oryginatem winno byé sporzadzone w sposéb umozliwiajacy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby pos$wiadczajgcej kopie dokumentu za
zgodnos¢ z oryginatem),

c) W przypadku podpisywania oferty lub poéwiadczania za zgodno$é z oryginatem kopii
dokumentéw przez osobe/y nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
nalezy dotgczyé stosowne petnomocnictwo.

5. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana

kolejnymi numerami.

Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zatgcznikami byta zestawiona w sposdb kompletny.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym w zatacznikach do oferty) musza byé parafowane (lub
podpisane) wtasnorgcznie przez osobe/y podpisujaca/e oferte. Parafka (podpis) winna byé naniesiona
w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby sporzadzajacej parafke).

8. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w siedzibie Zamawiajgcego oraz uzyskat na swoja
odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie istotne informacije, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

9. Zaleca sig, by koperta poza oznakowaniem, jak nizej powinna by¢ opisana nazwa i adresem Wykonawcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE MAIP/1/2P/2017
Swiadczenie ustug w zakresie przegladéw i konserwacji instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej
wraz z urzgdzeniami w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
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VIll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT
1. Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiécie na adres:
ul. Solec 24, 00-403 Warszawa do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 12.00
2. O wynikach Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie po dokonaniu oceny ofert.
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Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane i zostang zwrécone do Wykonawecy.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié lub wycofaé swoja oferte.

W toku badania i oceny oferta Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcéw wyjasnieri dotyczacych treéci

ztozonych ofert.

IX. Kryterium oceny ofert

1. Zamawiajgcy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujacego kryterium:
Cena ustugi — 100 pkt.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ negocjowania ceny w dniu otwarcia ofert po godz. 13.00 z wybranym przez
siebie przedstawicielem Wykonawcy.
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X. INFORMACIJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy powiadomi oferentéw poczta elektroniczna.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania bez podania przyczyny.
3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana podpisze umowe na $wiadczenie ustug w terminie do 3 dni
roboczych.
XI. ZALACZNIKI
1. Formularz ofertowy.
2. Wzér umowy
3. Spis urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Muzeum.
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